
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,426 0,406 0,394 0,389 0,388 0,383 0,400 0,426 0,451 0,459 0,477 0,479 0,503 0,494 0,492 0,467 0,454 0,488 0,520 0,559 0,607 0,587 0,539 0,481 11,27

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,432 0,417 0,414 0,412 0,403 0,413 0,404 0,434 0,485 0,484 0,490 0,488 0,498 0,513 0,486 0,410 0,458 0,512 0,511 0,569 0,615 0,603 0,564 0,511 11,53

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 13 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,469 0,437 0,407 0,402 0,398 0,397 0,406 0,400 0,410 0,429 0,453 0,486 0,537 0,552 0,535 0,457 0,528 0,527 0,555 0,553 0,605 0,597 0,548 0,470 11,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,408 0,405 0,407 0,405 0,396 0,400 0,406 0,430 0,473 0,487 0,512 0,527 0,496 0,515 0,455 0,569 0,530 0,536 0,579 0,636 0,665 0,658 0,593 0,531 12,02

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,488 0,454 0,506 0,507 0,485 0,488 0,449 0,443 0,446 0,435 0,468 0,495 0,521 0,491 0,490 0,485 0,496 0,543 0,581 0,590 0,630 0,609 0,552 0,476 12,13

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,441 0,435 0,429 0,428 0,405 0,414 0,408 0,422 0,441 0,482 0,522 0,545 0,531 0,579 0,506 0,471 0,455 0,503 0,520 0,545 0,628 0,603 0,513 0,460 11,68

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,445 0,431 0,447 0,446 0,429 0,434 0,421 0,432 0,453 0,468 0,501 0,522 0,516 0,528 0,484 0,508 0,494 0,527 0,560 0,590 0,641 0,623 0,553 0,489 11,94

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


