
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,523 0,498 0,476 0,459 0,458 0,462 0,458 0,480 0,536 0,582 0,646 0,640 0,633 0,599 0,604 0,581 0,540 0,581 0,603 0,632 0,675 0,671 0,633 0,565 13,53

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,503 0,461 0,440 0,460 0,462 0,489 0,472 0,444 0,465 0,512 0,547 0,548 0,577 0,538 0,571 0,562 0,560 0,601 0,604 0,660 0,667 0,665 0,595 0,529 12,93

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Απρίλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,497 0,482 0,452 0,449 0,437 0,451 0,453 0,466 0,483 0,507 0,599 0,637 0,641 0,592 0,606 0,557 0,489 0,606 0,598 0,609 0,678 0,665 0,619 0,585 13,16

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Απρίλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,559 0,531 0,497 0,455 0,445 0,440 0,439 0,468 0,453 0,469 0,521 0,645 0,639 0,668 0,647 0,618 0,593 0,556 0,589 0,614 0,632 0,693 0,668 0,582 13,42

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Απρίλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,530 0,514 0,490 0,481 0,510 0,535 0,514 0,510 0,525 0,525 0,555 0,560 0,583 0,587 0,628 0,649 0,673 0,711 0,721 0,721 0,803 0,775 0,694 0,634 14,43

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,586 0,567 0,535 0,517 0,497 0,512 0,515 0,558 0,592 0,606 0,609 0,603 0,639 0,654 0,570 0,610 0,660 0,722 0,783 0,800 0,837 0,802 0,728 0,680 15,18

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,615 0,594 0,551 0,523 0,508 0,506 0,496 0,491 0,557 0,588 0,704 0,693 0,705 0,654 0,656 0,646 0,654 0,681 0,700 0,766 0,851 0,878 0,809 0,678 15,51

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


