
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,075 0,989 0,943 0,920 0,896 0,863 0,832 0,854 0,945 0,985 0,971 1,039 1,084 1,153 1,131 1,063 1,074 1,150 1,215 1,245 1,296 1,306 1,220 1,151 25,40

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,038 1,003 0,921 0,889 0,874 0,857 0,814 0,836 0,927 0,953 0,950 0,914 0,952 0,946 0,932 0,864 0,892 1,002 1,057 1,174 1,248 1,260 1,143 1,044 23,49

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,975 0,931 0,823 0,780 0,759 0,741 0,735 0,772 0,833 0,856 0,846 0,909 0,876 0,873 0,868 0,872 0,972 0,999 1,115 1,224 1,187 1,230 1,144 1,066 22,39

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,982 0,917 0,835 0,805 0,794 0,771 0,762 0,785 0,906 0,925 0,948 0,970 0,972 1,020 1,052 1,021 1,038 1,091 1,186 1,233 1,226 1,313 1,193 1,112 23,86

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,023 0,974 0,921 0,884 0,861 0,831 0,828 0,890 0,954 0,928 0,929 0,990 0,994 1,069 1,017 1,059 1,098 1,175 1,261 1,370 1,416 1,368 1,299 1,203 25,34

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,106 1,010 0,939 0,849 0,859 0,810 0,822 0,904 0,945 0,986 1,016 1,054 1,114 1,136 1,191 1,198 1,225 1,243 1,344 1,416 1,467 1,504 1,426 1,375 26,94

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,237 1,067 0,998 0,846 0,838 0,804 0,804 0,860 0,935 0,946 0,965 1,005 1,027 1,075 1,086 1,093 1,120 1,170 1,264 1,340 1,370 1,395 1,306 1,230 25,78

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 0,9 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


