
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,841 1,692 1,597 1,519 1,478 1,452 1,467 1,541 1,626 1,693 1,803 1,929 2,026 2,085 2,113 2,085 2,129 2,209 2,252 2,306 2,359 2,468 2,407 2,242 46,32

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,253 2,016 1,888 1,795 1,684 1,638 1,661 1,698 1,832 1,962 2,128 2,222 2,253 2,305 2,312 2,370 2,327 2,441 2,631 2,752 2,780 2,775 2,713 2,472 52,91

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούνιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,246 2,093 1,991 1,886 1,809 1,744 1,757 1,758 1,878 1,993 2,145 2,154 2,209 2,294 2,258 2,191 2,218 2,295 2,478 2,574 2,604 2,721 2,627 2,399 52,32

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούνιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,339 2,159 2,062 1,994 1,954 1,858 1,865 1,903 2,065 2,137 2,300 2,345 2,357 2,469 2,491 2,419 2,429 2,369 2,485 2,538 2,502 2,609 2,458 2,321 54,43

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Δευτέρα, 1 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,109 1,920 1,833 1,733 1,707 1,679 1,704 1,748 1,941 2,021 2,053 2,138 2,176 2,291 2,245 2,201 2,227 2,283 2,417 2,469 2,482 2,612 2,448 2,272 50,71

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,157 2,002 1,867 1,755 1,753 1,731 1,765 1,791 1,910 2,005 2,064 2,170 2,256 2,324 2,293 2,305 2,256 2,299 2,436 2,471 2,448 2,582 2,428 2,252 51,32

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,202 2,027 1,921 1,827 1,804 1,756 1,778 1,814 1,972 2,055 2,139 2,218 2,263 2,361 2,343 2,309 2,304 2,317 2,446 2,493 2,477 2,501 2,445 2,282 52,05

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


