
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,813 1,650 1,612 1,524 1,478 1,426 1,416 1,451 1,592 1,667 1,802 1,852 1,960 2,089 2,083 2,099 2,145 2,173 2,196 2,215 2,220 2,262 2,224 2,090 45,04

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,935 1,777 1,695 1,598 1,560 1,501 1,533 1,525 1,626 1,624 1,807 1,950 2,060 2,051 2,101 2,075 2,059 2,093 2,131 2,178 2,314 2,387 2,274 2,125 45,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,913 1,741 1,607 1,561 1,512 1,470 1,495 1,541 1,696 1,659 1,716 1,730 1,787 1,874 1,912 1,923 1,894 1,975 2,041 2,087 2,156 2,180 2,231 2,010 43,71

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,789 1,634 1,611 1,547 1,546 1,485 1,495 1,528 1,599 1,655 1,767 1,870 1,895 1,939 1,893 1,862 1,865 1,910 1,964 2,017 2,050 2,097 2,015 1,820 42,85

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,712 1,615 1,527 1,446 1,409 1,382 1,425 1,466 1,524 1,528 1,621 1,745 1,820 1,868 1,910 1,894 1,844 1,982 1,974 1,968 2,057 2,135 2,038 1,919 41,81

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Ζήτηση (MWh)

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,733 1,565 1,498 1,436 1,403 1,377 1,417 1,422 1,548 1,689 1,786 1,825 1,848 1,944 1,920 1,905 1,938 1,970 1,996 2,035 2,047 2,177 2,079 1,941 42,50

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,917 1,710 1,597 1,513 1,462 1,432 1,446 1,481 1,643 1,719 1,791 1,900 1,947 1,983 1,930 1,865 1,888 1,881 1,991 2,037 2,084 2,155 2,069 1,978 43,42

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


