
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,816 1,645 1,592 1,521 1,498 1,459 1,483 1,542 1,601 1,668 1,736 1,866 1,931 1,958 1,982 1,924 1,905 1,980 2,060 2,119 2,204 2,278 2,228 2,057 44,05

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,865 1,740 1,602 1,517 1,458 1,446 1,451 1,539 1,652 1,718 1,870 1,993 2,122 2,212 2,245 2,246 2,353 2,438 2,445 2,493 2,514 2,659 2,586 2,428 48,59

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,230 1,996 1,869 1,777 1,667 1,621 1,644 1,681 1,813 1,943 2,107 2,200 2,230 2,282 2,290 2,347 2,304 2,417 2,605 2,725 2,752 2,748 2,686 2,448 52,38

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,224 2,073 1,971 1,867 1,791 1,726 1,740 1,741 1,860 1,973 2,124 2,132 2,187 2,271 2,235 2,169 2,196 2,272 2,453 2,549 2,578 2,694 2,601 2,375 51,80

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,127 1,962 1,875 1,812 1,776 1,689 1,695 1,730 1,877 1,942 2,091 2,132 2,143 2,244 2,264 2,199 2,208 2,153 2,259 2,307 2,275 2,372 2,234 2,110 49,48

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,917 1,746 1,666 1,576 1,551 1,526 1,549 1,589 1,765 1,838 1,867 1,943 1,978 2,083 2,041 2,001 2,024 2,076 2,197 2,245 2,257 2,375 2,226 2,065 46,10

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,876 1,741 1,623 1,526 1,524 1,505 1,535 1,558 1,661 1,744 1,794 1,887 1,962 2,021 1,994 2,004 1,962 1,999 2,118 2,149 2,129 2,245 2,111 1,959 44,63

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


