
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,574 1,464 1,373 1,325 1,278 1,239 1,228 1,289 1,383 1,454 1,519 1,542 1,558 1,578 1,590 1,633 1,627 1,687 1,781 1,770 1,831 1,860 1,765 1,625 36,97

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,475 1,365 1,277 1,285 1,236 1,222 1,222 1,272 1,364 1,470 1,533 1,574 1,569 1,623 1,602 1,603 1,627 1,659 1,720 1,848 1,872 1,880 1,809 1,708 36,81

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,528 1,420 1,335 1,300 1,250 1,210 1,231 1,315 1,420 1,527 1,595 1,663 1,674 1,763 1,820 1,845 1,851 1,978 2,056 2,105 2,214 2,157 2,067 1,937 40,26

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,743 1,566 1,462 1,434 1,367 1,334 1,350 1,399 1,496 1,624 1,682 1,663 1,710 1,767 1,782 1,808 1,825 1,916 2,058 2,107 2,153 2,099 1,987 1,825 41,16

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ ΣερίφουΣάββατο, 22 Ιούνιος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,650 1,530 1,421 1,361 1,317 1,298 1,289 1,393 1,515 1,627 1,685 1,715 1,746 1,752 1,742 1,735 1,764 1,871 1,997 2,122 2,080 2,126 2,012 1,880 40,63

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Ιούνιος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,710 1,539 1,459 1,433 1,366 1,377 1,346 1,419 1,537 1,720 1,792 1,789 1,757 1,786 1,802 1,828 1,855 1,904 1,979 2,039 1,985 2,014 1,899 1,778 41,12

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,603 1,444 1,351 1,336 1,290 1,272 1,270 1,374 1,509 1,620 1,685 1,675 1,691 1,696 1,682 1,700 1,677 1,737 1,838 1,893 1,910 1,938 1,875 1,751 38,82

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 0,85 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


