
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,932 1,745 1,670 1,601 1,551 1,500 1,495 1,587 1,740 1,908 1,987 2,035 2,020 1,996 2,057 2,069 2,083 2,130 2,266 2,394 2,390 2,237 1,886 1,752 46,03

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,590 1,456 1,354 1,302 1,269 1,267 1,289 1,380 1,541 1,662 1,784 1,827 1,884 1,898 1,936 1,914 1,928 2,053 2,158 2,305 2,288 2,282 2,153 2,014 42,53

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,724 1,556 1,436 1,388 1,346 1,341 1,369 1,464 1,556 1,707 1,817 1,812 1,816 1,849 1,878 1,890 1,944 2,034 2,157 2,260 2,272 2,207 2,118 1,950 42,89

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,714 1,555 1,450 1,398 1,374 1,381 1,372 1,427 1,602 1,744 1,861 1,872 1,891 1,900 1,877 1,917 1,913 2,009 2,104 2,183 2,198 2,129 2,033 1,897 42,80

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,745 1,563 1,496 1,445 1,390 1,354 1,346 1,446 1,647 1,777 1,873 1,888 1,900 1,960 1,936 1,959 1,943 1,978 2,083 2,265 2,307 2,266 2,198 2,096 43,86

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,939 1,762 1,643 1,568 1,530 1,500 1,507 1,582 1,735 1,874 1,981 1,986 2,002 2,008 2,069 2,073 2,072 2,142 2,252 2,355 2,406 2,456 2,400 2,283 47,12

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,842 1,662 1,569 1,507 1,460 1,427 1,426 1,514 1,691 1,826 1,927 1,937 1,951 1,984 2,003 2,016 2,008 2,060 2,167 2,310 2,356 2,361 2,299 2,189 45,49

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής


