
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,549 1,427 1,336 1,262 1,197 1,146 1,155 1,256 1,351 1,382 1,454 1,468 1,488 1,484 1,476 1,480 1,479 1,571 1,742 1,841 1,885 1,913 1,791 1,655 35,79

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,422 1,351 1,284 1,240 1,191 1,136 1,108 1,197 1,340 1,361 1,371 1,400 1,398 1,386 1,343 1,327 1,368 1,424 1,607 1,745 1,776 1,900 1,722 1,612 34,01

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,444 1,360 1,278 1,193 1,145 1,075 1,078 1,167 1,233 1,272 1,327 1,375 1,372 1,350 1,335 1,347 1,412 1,500 1,646 1,788 1,792 1,829 1,708 1,547 33,58

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,411 1,347 1,309 1,192 1,128 1,080 1,084 1,144 1,312 1,426 1,415 1,481 1,494 1,493 1,460 1,465 1,444 1,510 1,753 1,869 1,901 1,888 1,763 1,664 35,03

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,451 1,344 1,341 1,239 1,143 1,094 1,116 1,230 1,341 1,394 1,365 1,434 1,404 1,468 1,474 1,488 1,504 1,598 1,784 1,808 1,856 1,864 1,809 1,795 35,35

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,398 1,314 1,295 1,187 1,109 1,061 1,075 1,161 1,296 1,377 1,357 1,423 1,414 1,446 1,433 1,442 1,440 1,519 1,727 1,794 1,834 1,832 1,745 1,691 34,37

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,424 1,329 1,318 1,213 1,126 1,078 1,096 1,195 1,318 1,385 1,361 1,429 1,409 1,457 1,454 1,465 1,472 1,559 1,756 1,801 1,845 1,848 1,777 1,743 34,86

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


