
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,263 0,235 0,225 0,215 0,209 0,216 0,225 0,228 0,241 0,266 0,287 0,310 0,317 0,316 0,313 0,315 0,301 0,296 0,274 0,296 0,311 0,324 0,342 0,304 6,63

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,09 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1241GE) - Βλάβη

G6 (VOLVO TAD1341GE) - Βλάβη

G7 (SCANIA S550E5) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,273 0,247 0,232 0,225 0,216 0,222 0,222 0,231 0,244 0,277 0,311 0,333 0,324 0,344 0,332 0,328 0,304 0,307 0,302 0,320 0,322 0,337 0,350 0,310 6,91

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,09 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1241GE) - Βλάβη

G6 (VOLVO TAD1341GE) - Βλάβη

G7 (SCANIA S550E5) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,255 0,219 0,203 0,190 0,185 0,198 0,197 0,191 0,220 0,239 0,258 0,268 0,279 0,301 0,296 0,303 0,300 0,281 0,297 0,319 0,335 0,346 0,331 0,308 6,32

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,09 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1241GE) - Βλάβη

G6 (VOLVO TAD1341GE) - Βλάβη

G7 (SCANIA S550E5) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,290 0,256 0,222 0,210 0,205 0,211 0,196 0,200 0,245 0,277 0,309 0,312 0,326 0,353 0,358 0,333 0,318 0,316 0,325 0,322 0,340 0,344 0,344 0,326 6,94

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,09 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1241GE) - Βλάβη

G6 (VOLVO TAD1341GE) - Βλάβη

G7 (SCANIA S550E5) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,296 0,256 0,236 0,222 0,214 0,229 0,225 0,220 0,239 0,288 0,328 0,322 0,330 0,347 0,351 0,342 0,310 0,311 0,314 0,322 0,335 0,322 0,330 0,304 6,99

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,09 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1241GE) - Βλάβη

G6 (VOLVO TAD1341GE) - Βλάβη

G7 (SCANIA S550E5) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,281 0,253 0,236 0,225 0,218 0,225 0,227 0,235 0,263 0,284 0,317 0,352 0,344 0,342 0,332 0,323 0,308 0,296 0,295 0,333 0,309 0,325 0,333 0,305 6,96

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,09 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1241GE) - Βλάβη

G6 (VOLVO TAD1341GE) - Βλάβη

G7 (SCANIA S550E5) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,288 0,255 0,236 0,223 0,216 0,227 0,226 0,228 0,251 0,286 0,322 0,337 0,337 0,344 0,341 0,333 0,309 0,303 0,304 0,327 0,322 0,324 0,332 0,304 6,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,08 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,09 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1241GE) - Βλάβη

G6 (VOLVO TAD1341GE) - Βλάβη

G7 (SCANIA S550E5) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Ερείκουσας

Ώρες Κατανομής


