
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,920 1,764 1,626 1,577 1,512 1,468 1,440 1,505 1,607 1,773 1,876 1,893 1,907 1,924 1,886 1,954 1,997 2,096 2,156 2,253 2,280 2,327 2,284 2,182 45,21

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,018 1,815 1,676 1,638 1,579 1,548 1,524 1,577 1,695 1,840 1,921 1,942 1,945 2,043 2,037 2,058 2,065 2,127 2,245 2,329 2,407 2,410 2,389 2,334 47,16

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,178 2,031 1,914 1,834 1,791 1,723 1,703 1,722 1,796 1,954 2,045 2,071 2,131 2,134 2,124 2,189 2,211 2,327 2,413 2,499 2,521 2,569 2,480 2,422 50,78

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,295 2,161 2,031 1,968 1,883 1,800 1,754 1,800 1,922 2,047 2,092 2,072 2,109 2,118 2,190 2,267 2,284 2,398 2,511 2,549 2,587 2,650 2,641 2,596 52,73

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ ΣερίφουΣάββατο, 13 Ιούλιος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,487 2,319 2,182 2,086 2,017 1,957 1,871 1,885 1,938 2,095 2,171 2,174 2,124 2,143 2,159 2,207 2,240 2,273 2,365 2,432 2,440 2,452 2,432 2,362 52,81

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,212 2,070 1,934 1,867 1,817 1,712 1,651 1,692 1,812 1,962 2,008 2,029 2,004 2,033 2,073 2,076 2,096 2,155 2,255 2,322 2,346 2,372 2,346 2,248 49,09

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,130 1,951 1,828 1,730 1,697 1,628 1,589 1,654 1,761 1,857 1,922 1,937 2,011 2,061 2,072 2,116 2,182 2,228 2,374 2,463 2,492 2,491 2,430 2,409 49,01

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


