
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,089 1,903 1,769 1,684 1,648 1,648 1,665 1,680 1,790 1,944 2,067 2,191 2,209 2,302 2,284 2,252 2,320 2,331 2,376 2,440 2,501 2,417 2,251 2,080 49,84

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη Ισχύς 2 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Ιούλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,887 1,703 1,616 1,572 1,504 1,483 1,513 1,593 1,676 1,805 1,878 1,997 2,086 2,217 2,178 2,230 2,251 2,299 2,384 2,474 2,445 2,612 2,549 2,282 48,23

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη Ισχύς 2 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιούλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,099 1,960 1,809 1,694 1,630 1,622 1,664 1,723 1,825 1,943 2,075 2,213 2,223 2,326 2,281 2,305 2,314 2,444 2,597 2,345 2,129 2,426 2,401 2,217 50,27

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 1 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη Ισχύς 2 Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιούλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,142 2,002 1,816 1,750 1,669 1,650 1,670 1,739 1,801 1,904 2,106 2,154 2,173 2,310 2,269 2,209 2,140 2,243 2,305 2,451 2,444 2,544 2,419 2,281 50,19

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη Ισχύς 2 Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιούλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,125 1,998 1,872 1,826 1,755 1,693 1,742 1,777 1,878 1,973 2,137 2,170 2,212 2,280 2,270 2,303 2,324 2,386 2,412 2,500 2,520 2,568 2,504 2,402 51,63

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη Ισχύς 2 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιούλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,243 2,093 1,963 1,921 1,810 1,787 1,789 1,825 1,930 2,062 2,133 2,205 2,206 2,294 2,284 2,330 2,406 2,503 2,619 2,739 2,740 2,807 2,725 2,593 54,01

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη Ισχύς 2 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,454 2,327 2,177 2,067 1,952 1,916 1,889 1,904 2,024 2,134 2,230 2,314 2,321 2,394 2,417 2,458 2,510 2,493 2,594 2,760 2,685 2,753 2,761 2,680 56,21

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη Ισχύς 2 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


