
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,708 2,444 2,250 2,155 2,100 2,106 2,155 2,422 2,687 2,923 3,061 3,133 3,119 3,275 3,295 3,092 3,000 3,080 3,182 3,410 3,497 3,589 3,205 3,012 68,90

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,65 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,8 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,789 2,542 2,333 2,201 2,184 2,159 2,160 2,347 2,653 2,832 3,020 3,106 3,236 3,336 3,240 3,218 3,173 3,247 3,373 3,624 3,837 3,897 3,550 3,284 71,34

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,65 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,8 Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

3,026 2,763 2,499 2,377 2,307 2,297 2,284 2,462 2,771 3,146 3,307 3,396 3,420 3,576 3,519 3,467 3,417 3,415 3,586 3,785 3,813 3,901 3,654 3,497 75,68

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,65 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,8 Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

3,324 3,054 2,869 2,739 2,647 2,601 2,602 2,783 3,128 3,330 3,429 3,447 3,535 3,604 3,662 3,376 3,355 3,358 3,528 3,673 3,834 3,971 3,731 3,507 79,09

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,65 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,8 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

3,311 3,045 2,781 2,676 2,559 2,550 2,598 2,789 3,034 3,230 3,402 3,493 3,682 3,695 3,685 3,487 3,479 3,473 3,666 3,791 3,917 4,106 3,746 3,398 79,59

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,65 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,8 Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

3,165 2,800 2,630 2,522 2,453 2,449 2,498 2,677 2,859 3,130 3,299 3,401 3,514 3,516 3,458 3,311 3,191 3,237 3,533 3,674 3,837 3,921 3,594 3,394 76,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,65 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,8 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

3,238 2,922 2,705 2,599 2,506 2,500 2,548 2,733 2,946 3,180 3,351 3,447 3,598 3,682 3,571 3,399 3,335 3,355 3,600 3,732 3,877 4,014 3,670 3,396 77,90

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,65 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,8 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής


