
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,429 0,388 0,360 0,357 0,347 0,344 0,341 0,347 0,380 0,432 0,430 0,423 0,446 0,469 0,470 0,436 0,419 0,416 0,416 0,420 0,484 0,486 0,469 0,442 9,95

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Πέμπτη, 8 Αύγουστος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,395 0,352 0,310 0,307 0,316 0,324 0,325 0,339 0,356 0,417 0,436 0,445 0,452 0,496 0,472 0,478 0,472 0,457 0,460 0,457 0,505 0,536 0,516 0,483 10,11

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,427 0,383 0,393 0,374 0,366 0,334 0,337 0,331 0,353 0,402 0,411 0,447 0,461 0,513 0,500 0,453 0,459 0,486 0,489 0,498 0,542 0,563 0,531 0,522 10,57

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Σάββατο, 10 Αύγουστος 2024

Ώρες Κατανομής

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,442 0,407 0,369 0,362 0,357 0,354 0,344 0,351 0,376 0,403 0,443 0,457 0,466 0,481 0,492 0,480 0,471 0,480 0,488 0,534 0,539 0,562 0,544 0,508 10,71

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Κυριακή, 11 Αύγουστος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,428 0,380 0,351 0,338 0,339 0,330 0,318 0,324 0,365 0,411 0,445 0,470 0,465 0,483 0,500 0,484 0,463 0,478 0,475 0,471 0,514 0,541 0,531 0,515 10,42

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Δευτέρα, 12 Αύγουστος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,473 0,428 0,414 0,397 0,396 0,391 0,384 0,394 0,436 0,511 0,536 0,547 0,524 0,554 0,561 0,540 0,525 0,521 0,504 0,524 0,566 0,599 0,591 0,564 11,88

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Τρίτη, 13 Αύγουστος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ζήτηση (MWh)

Ώρες Κατανομής



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,523 0,462 0,419 0,404 0,384 0,373 0,355 0,376 0,413 0,459 0,494 0,530 0,552 0,583 0,550 0,532 0,496 0,489 0,513 0,524 0,561 0,587 0,593 0,561 11,73

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Τετάρτη, 14 Αύγουστος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


