
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,516 0,467 0,422 0,408 0,408 0,401 0,388 0,392 0,418 0,477 0,494 0,544 0,564 0,581 0,571 0,552 0,532 0,522 0,522 0,532 0,600 0,620 0,573 0,546 12,05

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Πέμπτη, 15 Αύγουστος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,500 0,478 0,408 0,373 0,370 0,366 0,349 0,347 0,376 0,424 0,443 0,451 0,492 0,524 0,501 0,491 0,467 0,460 0,449 0,506 0,562 0,557 0,543 0,489 10,93

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,428 0,413 0,403 0,377 0,369 0,369 0,366 0,360 0,387 0,423 0,473 0,487 0,493 0,515 0,537 0,523 0,487 0,471 0,492 0,523 0,565 0,570 0,545 0,503 11,08

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Σάββατο, 17 Αύγουστος 2024

Ώρες Κατανομής

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,455 0,394 0,359 0,348 0,349 0,356 0,346 0,329 0,361 0,411 0,436 0,453 0,449 0,487 0,489 0,477 0,456 0,436 0,454 0,509 0,559 0,538 0,518 0,455 10,42

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Κυριακή, 18 Αύγουστος 2024

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,414 0,386 0,363 0,357 0,352 0,344 0,339 0,339 0,359 0,412 0,467 0,499 0,514 0,523 0,553 0,528 0,499 0,492 0,523 0,521 0,571 0,561 0,569 0,529 11,01

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,469 0,434 0,410 0,390 0,371 0,354 0,349 0,365 0,400 0,465 0,512 0,522 0,522 0,509 0,582 0,545 0,509 0,480 0,481 0,505 0,596 0,600 0,588 0,554 11,51

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ζήτηση (MWh)

Ώρες Κατανομής



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,510 0,476 0,427 0,395 0,393 0,392 0,374 0,377 0,401 0,440 0,475 0,497 0,514 0,541 0,531 0,511 0,498 0,484 0,454 0,521 0,562 0,580 0,562 0,515 11,43

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) 0,2 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MTU M330D) 0,19 Διαθέσιμη

  

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


