
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,377 1,295 1,231 1,147 1,111 1,112 1,105 1,169 1,249 1,293 1,314 1,345 1,332 1,325 1,363 1,363 1,390 1,476 1,567 1,648 1,715 1,693 1,602 1,519 32,74

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,435 1,331 1,298 1,194 1,143 1,114 1,140 1,181 1,302 1,373 1,350 1,367 1,367 1,356 1,323 1,344 1,319 1,430 1,526 1,653 1,697 1,537 1,447 1,365 32,59

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,232 1,170 1,179 1,077 1,019 0,992 0,997 1,120 1,207 1,225 1,220 1,247 1,244 1,253 1,296 1,291 1,226 1,314 1,500 1,551 1,622 1,529 1,434 1,334 30,28

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,223 1,151 1,125 1,022 0,984 0,971 0,986 1,070 1,202 1,211 1,221 1,226 1,248 1,231 1,239 1,247 1,268 1,342 1,370 1,495 1,576 1,481 1,480 1,415 29,78

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,293 1,200 1,136 1,084 1,031 1,015 1,022 1,071 1,158 1,184 1,162 1,159 1,202 1,234 1,186 1,223 1,209 1,378 1,580 1,651 1,654 1,538 1,480 1,435 30,28

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,326 1,223 1,167 1,120 1,071 1,044 1,060 1,073 1,196 1,276 1,274 1,255 1,280 1,228 1,280 1,244 1,227 1,293 1,508 1,598 1,637 1,533 1,448 1,382 30,74

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,281 1,191 1,142 1,075 1,028 1,010 1,023 1,071 1,186 1,224 1,219 1,214 1,243 1,231 1,235 1,238 1,235 1,337 1,486 1,581 1,622 1,517 1,469 1,411 30,27

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


