
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,439 1,310 1,218 1,152 1,128 1,122 1,137 1,182 1,349 1,487 1,548 1,615 1,599 1,616 1,639 1,615 1,592 1,660 1,703 1,773 1,856 1,780 1,688 1,553 35,76

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,420 1,313 1,230 1,160 1,136 1,136 1,156 1,203 1,358 1,483 1,577 1,632 1,614 1,633 1,643 1,636 1,629 1,720 1,762 1,905 1,968 1,848 1,755 1,576 36,49

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,484 1,398 1,339 1,288 1,272 1,262 1,268 1,285 1,428 1,548 1,647 1,742 1,708 1,747 1,713 1,704 1,688 1,767 1,790 1,896 1,915 1,890 1,748 1,578 38,10

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,386 1,295 1,194 1,157 1,129 1,129 1,128 1,179 1,308 1,402 1,449 1,485 1,483 1,456 1,522 1,497 1,456 1,534 1,611 1,676 1,709 1,643 1,555 1,401 33,78

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,239 1,135 1,079 1,045 1,027 1,039 1,077 1,148 1,283 1,342 1,365 1,449 1,424 1,355 1,358 1,385 1,409 1,446 1,478 1,652 1,661 1,576 1,430 1,294 31,69

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,183 1,082 1,028 0,986 0,995 0,997 1,050 1,088 1,254 1,396 1,429 1,471 1,438 1,402 1,409 1,373 1,367 1,485 1,567 1,675 1,687 1,624 1,444 1,348 31,78

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,223 1,119 1,064 1,026 1,021 1,028 1,074 1,129 1,281 1,383 1,411 1,475 1,445 1,392 1,397 1,393 1,402 1,480 1,538 1,680 1,691 1,616 1,452 1,334 32,05

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής


