
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,836 0,768 0,736 0,704 0,688 0,694 0,716 0,744 0,796 0,769 0,785 0,756 0,731 0,741 0,748 0,763 0,770 0,867 1,010 1,083 1,131 1,052 0,935 0,867 19,69

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,762 0,735 0,724 0,669 0,656 0,657 0,671 0,714 0,745 0,719 0,720 0,750 0,741 0,726 0,725 0,715 0,694 0,812 0,967 1,024 1,042 0,930 0,833 0,755 18,49

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,685 0,645 0,656 0,630 0,626 0,629 0,662 0,664 0,695 0,702 0,686 0,772 0,755 0,696 0,694 0,647 0,707 0,804 0,940 1,052 1,070 0,981 0,882 0,799 18,08

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,766 0,713 0,698 0,679 0,668 0,683 0,714 0,677 0,726 0,738 0,731 0,755 0,760 0,712 0,702 0,668 0,709 0,862 1,006 1,099 1,071 0,982 0,901 0,819 18,84

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,731 0,674 0,690 0,666 0,628 0,639 0,651 0,680 0,767 0,798 0,802 0,746 0,727 0,734 0,672 0,729 0,730 0,882 0,993 1,102 1,099 1,031 0,962 0,847 18,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Οκτώβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,774 0,720 0,702 0,679 0,672 0,659 0,693 0,696 0,747 0,782 0,775 0,701 0,739 0,734 0,761 0,711 0,749 0,836 0,952 1,024 1,059 0,972 0,859 0,786 18,78

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,757 0,703 0,697 0,675 0,656 0,660 0,686 0,684 0,747 0,773 0,769 0,734 0,742 0,727 0,712 0,703 0,729 0,860 0,983 1,075 1,076 0,995 0,908 0,818 18,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


