
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,613 0,584 0,571 0,550 0,553 0,570 0,579 0,570 0,645 0,626 0,556 0,518 0,514 0,518 0,512 0,506 0,545 0,625 0,739 0,824 0,822 0,782 0,742 0,677 14,74

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,626 0,593 0,561 0,551 0,542 0,563 0,602 0,579 0,631 0,589 0,541 0,499 0,546 0,495 0,496 0,527 0,568 0,646 0,739 0,828 0,795 0,726 0,694 0,659 14,60

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,600 0,561 0,539 0,538 0,525 0,535 0,552 0,537 0,580 0,584 0,593 0,536 0,548 0,526 0,505 0,541 0,561 0,689 0,784 0,849 0,830 0,768 0,742 0,707 14,73

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,645 0,603 0,584 0,566 0,548 0,551 0,591 0,469 0,628 0,610 0,613 0,609 0,678 0,585 0,532 0,526 0,609 0,742 0,860 0,898 0,840 0,809 0,756 0,730 15,58

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,689 0,666 0,624 0,619 0,635 0,631 0,644 0,613 0,627 0,600 0,591 0,585 0,596 0,557 0,549 0,547 0,635 0,790 0,906 0,945 0,971 0,867 0,784 0,715 16,39

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,680 0,636 0,650 0,620 0,613 0,616 0,628 0,633 0,621 0,596 0,622 0,606 0,590 0,561 0,507 0,489 0,636 0,715 0,823 0,904 0,880 0,801 0,762 0,719 15,91

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,677 0,665 0,606 0,611 0,605 0,601 0,602 0,566 0,583 0,579 0,556 0,542 0,513 0,525 0,510 0,544 0,567 0,712 0,765 0,825 0,836 0,759 0,716 0,691 15,16

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


