
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,945 0,905 0,877 0,880 0,895 0,911 0,965 0,956 0,957 0,917 0,939 0,993 0,975 0,997 0,947 0,929 0,967 1,071 1,154 1,324 1,286 1,194 1,125 1,061 24,17

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,998 0,939 0,896 0,901 0,919 0,889 0,936 0,950 0,957 0,998 1,016 1,056 1,035 1,056 1,023 1,015 1,061 1,175 1,190 1,351 1,276 1,187 1,133 1,064 25,02

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,998 0,957 0,913 0,912 0,932 0,895 0,940 0,941 0,988 0,968 0,993 1,036 1,025 1,054 1,040 1,049 1,140 1,155 1,213 1,359 1,260 1,211 1,124 1,065 25,17

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,998 0,957 0,919 0,916 0,922 0,870 0,917 0,912 0,940 0,940 0,967 0,961 0,917 0,912 0,924 0,902 0,901 0,999 1,059 1,211 1,147 1,106 1,043 0,980 23,32

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,910 0,880 0,857 0,854 0,885 0,861 0,896 0,921 0,910 0,914 0,873 0,894 0,901 0,906 0,858 0,838 0,923 1,021 1,061 1,206 1,170 1,099 0,998 0,960 22,59

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Ζήτηση (MWh)

Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,878 0,853 0,816 0,825 0,845 0,822 0,862 0,906 0,879 0,868 0,891 0,862 0,863 0,856 0,845 0,821 0,883 0,973 1,007 1,150 1,136 1,047 0,983 0,939 21,81

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,867 0,827 0,797 0,799 0,829 0,805 0,850 0,867 0,865 0,837 0,871 0,874 0,867 0,870 0,839 0,814 0,852 0,949 0,998 1,123 1,089 1,045 0,957 0,903 21,39

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Οκτώβριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


