
ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ Απολογισμός Λειτουργίας Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 1,100 1,100 0,400 0,400 0,400 0,400 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

Π
έ
μ
π
τ
η
,
 
1
7
 
Ο
κ
τ
ω
β
ρ
ί
ο
υ
 
2
0
2
4

00:00 0,833 1 S

01:00 0,794 1 S

02:00 0,774 1 S

03:00 0,783 1 S

04:00 0,795 1 S

05:00 0,766 1 S

06:00 0,817 1 S

07:00 0,853 1 S

08:00 0,849 1 S

09:00 0,848 1 S

10:00 0,820 1 S

11:00 0,810 1 S

12:00 0,787 1 S

13:00 0,798 1 S

14:00 0,793 1 S

15:00 0,759 1 S

16:00 0,806 1 S

17:00 0,887 1 S

18:00 0,986 1 S

19:00 1,086 1 S 1

20:00 1,091 1 S 1

21:00 1,018 1 S 1

22:00 0,943 1 S 1

23:00 0,848 1 S

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πραγματικό 
Μέσο Ωριαίο 
Φορτίο (MW)



ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ Απολογισμός Λειτουργίας Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 1,100 1,100 0,400 0,400 0,400 0,400 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
,
 
1
8
 
Ο
κ
τ
ω
β
ρ
ί
ο
υ
 
2
0
2
4

00:00 0,794 1 S

01:00 0,760 1 S

02:00 0,726 1 S

03:00 0,743 1 S

04:00 0,748 1 S

05:00 0,742 1 S

06:00 0,778 1 S

07:00 0,824 1 S

08:00 0,813 1 S

09:00 0,800 1 S

10:00 0,811 1 S

11:00 0,839 1 S

12:00 0,828 1 S

13:00 0,855 1 S

14:00 0,786 1 S

15:00 0,715 1 S

16:00 0,787 1 S

17:00 0,868 1 S

18:00 0,920 1 S

19:00 1,051 1 S 1

20:00 1,039 1 S 1

21:00 1,004 1 S 1

22:00 0,921 1 S

23:00 0,849 1 S

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πραγματικό 
Μέσο Ωριαίο 
Φορτίο (MW)



ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ Απολογισμός Λειτουργίας Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 1,100 1,100 0,400 0,400 0,400 0,400 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

Σ
ά
β
β
α
τ
ο
,
 
1
9
 
Ο
κ
τ
ω
β
ρ
ί
ο
υ
 
2
0
2
4

00:00 0,799 S 1

01:00 0,752 S 1

02:00 0,729 S 1

03:00 0,741 S 1

04:00 0,748 S 1

05:00 0,737 S 1

06:00 0,777 S 1

07:00 0,804 S 1

08:00 0,830 S 1

09:00 0,856 S 1

10:00 0,906 S 1

11:00 0,885 S 1

12:00 0,911 S 1

13:00 0,842 S 1

14:00 0,804 S 1

15:00 0,836 S 1

16:00 0,927 S 1

17:00 0,972 S 1 1

18:00 1,016 S 1 1

19:00 1,088 S 1 1

20:00 1,083 S 1 1

21:00 0,994 S 1 1

22:00 0,921 S 1 1

23:00 0,855 S 1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πραγματικό 
Μέσο Ωριαίο 
Φορτίο (MW)



ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ Απολογισμός Λειτουργίας Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 1,100 1,100 0,400 0,400 0,400 0,400 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

Κ
υ
ρ
ι
α
κ
ή
,
 
2
0
 
Ο
κ
τ
ω
β
ρ
ί
ο
υ
 
2
0
2
4

00:00 0,792 S 1

01:00 0,756 S 1

02:00 0,736 S 1

03:00 0,735 S 1

04:00 0,754 S 1

05:00 0,726 S 1

06:00 0,756 S 1

07:00 0,765 S 1

08:00 0,789 S 1

09:00 0,780 S 1

10:00 0,817 S 1

11:00 0,847 S 1

12:00 0,825 S 1

13:00 0,781 S 1

14:00 0,766 S 1

15:00 0,773 S 1

16:00 0,820 S 1

17:00 0,906 S 1

18:00 0,935 S 1 1

19:00 1,058 S 1 1

20:00 1,024 S 1 1

21:00 0,991 S 1 1

22:00 0,905 S 1 1

23:00 0,858 S 1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πραγματικό 
Μέσο Ωριαίο 
Φορτίο (MW)



ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ Απολογισμός Λειτουργίας Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 1,100 1,100 0,400 0,400 0,400 0,400 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
,
 
2
1
 
Ο
κ
τ
ω
β
ρ
ί
ο
υ
 
2
0
2
4

00:00 0,772 S 1

01:00 0,749 S 1

02:00 0,717 S 1

03:00 0,740 S 1

04:00 0,756 S 1

05:00 0,713 S 1

06:00 0,776 S 1

07:00 0,817 S 1

08:00 0,795 S 1

09:00 0,767 S 1

10:00 0,746 S 1

11:00 0,739 S 1

12:00 0,747 S 1

13:00 0,728 S 1

14:00 0,720 S 1

15:00 0,741 S 1

16:00 0,754 S 1

17:00 0,894 S 1

18:00 0,983 S 1

19:00 1,107 S 1 1

20:00 1,070 S 1 1

21:00 1,029 S 1 1

22:00 0,910 S 1 1

23:00 0,862 S 1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πραγματικό 
Μέσο Ωριαίο 
Φορτίο (MW)



ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ Απολογισμός Λειτουργίας Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 1,100 1,100 0,400 0,400 0,400 0,400 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

Τ
ρ
ί
τ
η
,
 
2
2
 
Ο
κ
τ
ω
β
ρ
ί
ο
υ
 
2
0
2
4

00:00 0,785 S 1

01:00 0,752 S 1

02:00 0,727 S 1

03:00 0,731 S 1

04:00 0,739 S 1

05:00 0,755 S 1

06:00 0,815 S 1

07:00 0,804 S 1

08:00 0,817 S 1

09:00 0,773 S 1

10:00 0,787 S 1

11:00 0,783 S 1

12:00 0,769 S 1

13:00 0,746 S 1

14:00 0,746 S 1

15:00 0,734 S 1

16:00 0,801 S 1

17:00 0,870 S 1

18:00 0,939 S 1 1

19:00 1,089 S 1 1

20:00 1,073 S 1 1

21:00 1,036 S 1 1

22:00 0,940 S 1 1

23:00 0,872 S 1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πραγματικό 
Μέσο Ωριαίο 
Φορτίο (MW)



ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ Απολογισμός Λειτουργίας Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 1,100 1,100 0,400 0,400 0,400 0,400 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9

Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
,
 
2
3
 
Ο
κ
τ
ω
β
ρ
ί
ο
υ
 
2
0
2
4

00:00 0,780 S 1

01:00 0,756 S 1

02:00 0,723 S 1

03:00 0,707 S 1

04:00 0,703 S 1

05:00 0,706 S 1

06:00 0,766 S 1

07:00 0,776 S 1

08:00 0,781 S 1

09:00 0,755 S 1

10:00 0,740 S 1

11:00 0,726 S 1

12:00 0,706 S 1

13:00 0,709 S 1

14:00 0,705 S 1

15:00 0,704 S 1

16:00 0,772 S 1

17:00 0,873 S 1

18:00 0,960 1 S 1

19:00 1,099 1 S 1

20:00 1,079 1 S 1

21:00 1,017 1 S 1

22:00 0,923 1 S 1

23:00 0,860 1 S

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πραγματικό 
Μέσο Ωριαίο 
Φορτίο (MW)
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