
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,627 0,609 0,576 0,576 0,556 0,583 0,634 0,649 0,717 0,717 0,748 0,781 0,774 0,765 0,742 0,739 0,790 0,858 0,910 0,903 0,862 0,790 0,701 0,647 17,26

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,612 0,602 0,575 0,564 0,541 0,568 0,613 0,612 0,639 0,669 0,688 0,682 0,634 0,633 0,632 0,655 0,686 0,714 0,845 0,834 0,817 0,764 0,686 0,639 15,90

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,593 0,568 0,544 0,547 0,530 0,543 0,585 0,561 0,586 0,623 0,657 0,630 0,622 0,637 0,631 0,710 0,812 0,892 0,903 0,877 0,873 0,800 0,763 0,701 16,19

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Νοέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,643 0,643 0,593 0,580 0,586 0,610 0,625 0,636 0,697 0,727 0,841 0,848 0,864 0,843 0,857 0,799 0,836 0,860 0,906 0,896 0,863 0,825 0,745 0,664 17,99

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Νοέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,593 0,574 0,560 0,559 0,550 0,568 0,638 0,674 0,651 0,624 0,658 0,634 0,602 0,611 0,611 0,681 0,721 0,803 0,881 0,910 0,881 0,834 0,801 0,688 16,31

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,638 0,623 0,607 0,592 0,636 0,617 0,652 0,660 0,623 0,679 0,677 0,691 0,707 0,715 0,714 0,695 0,765 0,851 0,895 0,918 0,909 0,848 0,742 0,704 17,16

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,609 0,592 0,578 0,570 0,587 0,587 0,639 0,660 0,631 0,645 0,661 0,656 0,648 0,656 0,656 0,681 0,736 0,819 0,880 0,905 0,886 0,833 0,764 0,689 16,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G3 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (ΜITSUBISH S16R-PTA) - Βλάβη

G10 (ΜITSUBISH S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου

Ώρες Κατανομής


