
ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Προτεινόμενος ΗΕΠ Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 0,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G3 G4 G5 G6 G7 G10

Π
έ
μ
π
τ
η
,
 
2
7
 
Φ
ε
β
ρ
ο
υ
α
ρ
ί
ο
υ
 
2
0
2
5

00:00 0,802 1 S B

01:00 0,769 1 S B

02:00 0,738 1 S B

03:00 0,728 1 S B

04:00 0,742 1 S B

05:00 0,801 1 S B

06:00 0,868 1 S B

07:00 0,907 1 S B

08:00 0,959 1 S 1 B

09:00 1,028 1 S 1 B

10:00 1,036 1 S 1 B

11:00 1,011 1 S 1 B

12:00 0,967 1 S 1 B

13:00 0,945 1 S 1 B

14:00 0,975 1 S 1 B

15:00 0,908 1 S B

16:00 0,914 1 S B

17:00 0,988 1 S 1 B

18:00 1,074 1 S 1 B

19:00 1,177 1 S 1 B

20:00 1,132 1 S 1 B

21:00 1,056 1 S 1 B

22:00 0,938 1 S 1 B

23:00 0,824 1 S B

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πρόβλεψη 
Μέσου Ωριαίου 
Φορτίου (MW)



ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Προτεινόμενος ΗΕΠ Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 0,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G3 G4 G5 G6 G7 G10

Π
α
ρ
α
σ
κ
ε
υ
ή
,
 
2
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ο
υ
α
ρ
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ο
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2
0
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00:00 0,804 1 S B

01:00 0,775 1 S B

02:00 0,751 1 S B

03:00 0,727 1 S B

04:00 0,743 1 S B

05:00 0,784 1 S B

06:00 0,842 1 S B

07:00 0,869 1 S B

08:00 0,882 1 S B

09:00 0,912 1 S B

10:00 0,904 1 S B

11:00 0,889 1 S B

12:00 0,881 1 S B

13:00 0,894 1 S B

14:00 0,945 1 S B

15:00 0,890 1 S B

16:00 0,913 1 S B

17:00 1,000 1 S 1 B

18:00 1,109 1 S 1 B

19:00 1,225 1 S 1 B

20:00 1,187 1 S 1 B

21:00 1,105 1 S 1 B

22:00 0,979 1 S 1 B

23:00 0,858 1 S B

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πρόβλεψη 
Μέσου Ωριαίου 
Φορτίου (MW)



ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Προτεινόμενος ΗΕΠ Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 0,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G3 G4 G5 G6 G7 G10

Σ
ά
β
β
α
τ
ο
,
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ρ
τ
ί
ο
υ
 
2
0
2
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00:00 0,867 1 S B

01:00 0,831 1 S B

02:00 0,804 1 S B

03:00 0,783 1 S B

04:00 0,800 1 S B

05:00 0,841 1 S B

06:00 0,897 1 S B

07:00 0,938 1 S 1 B

08:00 0,966 1 S 1 B

09:00 0,967 1 S 1 B

10:00 0,948 1 S 1 B

11:00 0,913 1 S B

12:00 0,880 1 S B

13:00 0,861 1 S B

14:00 0,895 1 S B

15:00 0,881 1 S B

16:00 0,922 1 S B

17:00 1,014 1 S 1 B

18:00 1,140 1 S 1 B

19:00 1,280 1 S 1 B

20:00 1,249 1 S 1 B

21:00 1,161 1 S 1 B

22:00 1,026 1 S 1 B

23:00 0,893 1 S B

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πρόβλεψη 
Μέσου Ωριαίου 
Φορτίου (MW)



ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Προτεινόμενος ΗΕΠ Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 0,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G3 G4 G5 G6 G7 G10

Κ
υ
ρ
ι
α
κ
ή
,
 
2
 
Μ
α
ρ
τ
ί
ο
υ
 
2
0
2
5

00:00 0,912 1 S B

01:00 0,907 1 S B

02:00 0,861 1 S B

03:00 0,829 1 S B

04:00 0,838 1 S B

05:00 0,876 1 S B

06:00 0,929 1 S B

07:00 0,968 1 S 1 B

08:00 1,001 1 S 1 B

09:00 1,014 1 S 1 B

10:00 1,001 1 S 1 B

11:00 0,911 1 S B

12:00 0,870 1 S B

13:00 0,837 1 S B

14:00 0,855 1 S B

15:00 0,856 1 S B

16:00 0,891 1 S B

17:00 0,978 1 S 1 B

18:00 1,090 1 S 1 B

19:00 1,207 1 S 1 B

20:00 1,156 1 S 1 B

21:00 1,071 1 S 1 B

22:00 0,936 1 S 1 B

23:00 0,807 1 S B

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πρόβλεψη 
Μέσου Ωριαίου 
Φορτίου (MW)



ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Προτεινόμενος ΗΕΠ Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 0,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G3 G4 G5 G6 G7 G10

Δ
ε
υ
τ
έ
ρ
α
,
 
3
 
Μ
α
ρ
τ
ί
ο
υ
 
2
0
2
5

00:00 0,934 1 S B

01:00 0,901 1 S B

02:00 0,872 1 S B

03:00 0,853 1 S B

04:00 0,860 1 S B

05:00 0,887 1 S B

06:00 0,944 1 S 1 B

07:00 0,982 1 S 1 B

08:00 1,001 1 S 1 B

09:00 0,996 1 S 1 B

10:00 0,951 1 S 1 B

11:00 0,894 1 S B

12:00 0,869 1 S B

13:00 0,859 1 S B

14:00 0,882 1 S B

15:00 0,889 1 S B

16:00 0,937 1 S 1 B

17:00 1,036 1 S 1 B

18:00 1,163 1 S 1 B

19:00 1,278 1 S 1 B

20:00 1,218 1 S 1 B

21:00 1,125 1 S 1 B

22:00 0,987 1 S 1 B

23:00 0,852 1 S B

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πρόβλεψη 
Μέσου Ωριαίου 
Φορτίου (MW)



ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Προτεινόμενος ΗΕΠ Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 0,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G3 G4 G5 G6 G7 G10

Τ
ρ
ί
τ
η
,
 
4
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α
ρ
τ
ί
ο
υ
 
2
0
2
5

00:00 0,967 1 S 1 B

01:00 0,935 1 S 1 B

02:00 0,912 1 S B

03:00 0,899 1 S B

04:00 0,908 1 S B

05:00 0,930 1 S 1 B

06:00 0,976 1 S 1 B

07:00 1,014 1 S 1 B

08:00 1,009 1 S 1 B

09:00 0,987 1 S 1 B

10:00 0,951 1 S 1 B

11:00 0,904 1 S B

12:00 0,885 1 S B

13:00 0,874 1 S B

14:00 0,892 1 S B

15:00 0,900 1 S B

16:00 0,944 1 S 1 B

17:00 1,033 1 S 1 B

18:00 1,148 1 S 1 B

19:00 1,247 1 S 1 B

20:00 1,198 1 S 1 B

21:00 1,121 1 S 1 B

22:00 1,007 1 S 1 B

23:00 0,894 1 S B

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πρόβλεψη 
Μέσου Ωριαίου 
Φορτίου (MW)



ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Προτεινόμενος ΗΕΠ Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025

Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 0,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Χρονική στιγμή G1 G3 G4 G5 G6 G7 G10

Τ
ε
τ
ά
ρ
τ
η
,
 
5
 
Μ
α
ρ
τ
ί
ο
υ
 
2
0
2
5

00:00 0,866 1 S B

01:00 0,848 1 S B

02:00 0,837 1 S B

03:00 0,835 1 S B

04:00 0,849 1 S B

05:00 0,873 1 S B

06:00 0,916 1 S B

07:00 0,959 1 S B

08:00 0,936 1 S B

09:00 0,896 1 S B

10:00 0,852 1 S B

11:00 0,802 1 S B

12:00 0,776 1 S B

13:00 0,767 1 S B

14:00 0,786 1 S B

15:00 0,799 1 S B

16:00 0,846 1 S B

17:00 0,935 1 S B

18:00 1,061 1 S 1 B

19:00 1,169 1 S 1 B

20:00 1,100 1 S 1 B

21:00 1,031 1 S 1 B

22:00 0,951 1 S B

23:00 0,865 1 S B

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Η
μ
έ
ρ
α

Πρόβλεψη 
Μέσου Ωριαίου 
Φορτίου (MW)


	Δημοσίευση
	Δημοσίευση
	Δημοσίευση
	Δημοσίευση
	Δημοσίευση
	Δημοσίευση
	Δημοσίευση

